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RAPORT Z BADAN NR 113871/LB/2025

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Korfantego 17

44-310 RADLIN

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

ZZ/0000026/2025

Woda na ptywalni
44-310 Radlin, Plywalnia Kryta w Radlinie

Basen rekreacyjny - woda w niecce basenowej z aerozolem wodno-
powietrznym

Inne dane: -

Probka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

Zgodniez: (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07;; (A) PN-EN ISO 19458:2007;
Data pobierania: 2025-10-20

Data dostarczenia: 2025-10-20

Stan probki: Bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0032673/25

Data rozpoczecia badan: 2025-10-20
Data zakoriczenia badan: 2025-10-29

Raport autoryzowat: Teamlider Sekcji Badan Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Starszy

Koordynator ds. technicznej obstugi klienta) Karolina Rys
certyfikat kwalifikowany nr 6C7BE4194DC57508 (okres waznosci:11.12.2024-11.12.2026) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
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Raport z badan nr 113871/LB/2025

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscig okreslonaw zgodnosci
obowigzujacych przepisach
prawnych *
Temperatura (T) :
A EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-60.0) 31.0 1.0 °C -
nc 5
H(T :
A rI:N-(EI'EI ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 72 *0.2 6,5-7,6 26
Chlor wolny (T) :
A PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - 0.55 10.14 mg/I 0,7-1 NZ
(0.02-8.0) mg/| !
Chlor zwigzany (T) :
A PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - 0.18 +0.04 mg/I max. 0,3 G
(0.02-8.0) mg/| :
Potencjat utleniajgco-redukujacy /
Potencjat redoks Cl3,5mKCI(T : .
A PB;FCI-Jlfssfozoa.gg.f;bgls ) (M 760 | 68 mv min. 750 G
(-150-1000) mV :
Indeks nadmanganianowy :
A | (utlenialno$é) 33 i107 mg/I max. 4 G
PN-EN 1SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/I| :
Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO : .
A | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) L itk/100 mi max. 0 26
jtk/100 ml :
Liczba Pseudomonas aeruginosa :
A | PN-EN ISO 16266:2009 - (1-160) 0 N jtk/100 ml max. 0 G
jtk/100 ml :

Indeks nadmanganianowy (utlenialnosc) - Réznica miedzy wartoscig utlenialnosci w wodzie w niecce basenowej a jej wartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni wynosi: < 4 mg/l - wynik zgodny z wymaganiami.

*Stwierdzenie zgodnodci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody): ZG-wynik/ rezultat zgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Przy stwierdzeniu zgodnosci/ interpretacji zastosowano przyjeta wewnetrznie przez Laboratorium zasade podejmowania decyzji nie
uwzgledniajgcg niepewnosci pomiaru / metody.

Istnieje ryzyko, ze (ze wzgledu na brak przedstawienia w dokumencie odniesienia - Dz.U.2015, poz.2016 - zasady podejmowania decyzji)
przedstawione wyniki stwierdzenia zgodnosci / niezgodnosci, przedstawiona interpretacja rezultatéw moga odbiegaé od wynikéw
przedstawionych przez inny podmiot.

Ocene roznicy pomiedzy wartoscig utlenialnosci w niecce basenowej, azotanow w cyrkulacji i niecce basenowej, a ich wynikiem w wodzie
doprowadzanej do ptywalni dokonano na podstawie Raportu z Badari nr 110072/LB/2025 z dnia 22.10.2025r. wydanego przez Eurofins OBiKS
Polska Sp. z 0.0. w Katowicach.

A —badanie akredytowane wykonane w siedzibie giéwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(K) - badanie akredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA lub N - badanie nieakredytowane wykonane w siedzibie gléwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0 (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace
wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

N(K) - badanie nieakredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej
lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T} = badania wykonywane w miejscach innych ni stata siedziba Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

A(P) = badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy usiug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce usiug laboratoryjnych

(MR} - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow

(W) = przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) = badanie objete zatwierdzeniem PPSE
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Raport z badan nr 113871/LB/2025

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezposrednio wplywac na waznosc wynikdw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdlowit matrycy podajac jako obiekt badan ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszoneji saczonej przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace miec wplyw
na waznosé wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari} zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotycza pobranych i badanych prébek, a
niepewnosc rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnost (jezeli podano): dla badar sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan mikrobiologicznych niepewnosé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z IS0
29201 z zastosowaniem podejscia calosciowego (rozszerzona niepewnosé pomiaru zostala obliczona dla wspdiczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosc ok. 95%); dla pozostatych
badar okreslono jako niepewnosé rozszerzong metody U (wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Whyniki (za wyjatkiem badan bioclogicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie ,< lub >" dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujj sie poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y" (gdzie y=wartos¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnosc stanowi niepewnosc pomiaru tej wartosc (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, wartosé niepewnosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/l)
W przypadku badan biologicznych:

. wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne wliczbie mniejszejniz 4,

. w oznaczeniu ogolnej liczby mikroorganizmdw oraz liczby Legionella spp. wynik zero ,,0” oznacza, ze bakterii nie wykryto w badane] objetosci.

Stwierdzenie zgodnosd oraz/ lub opinia iinterpretacja uzyskanych wynikdw/ rezultatéw badan ze wskazanymi wymaganiami dokonane jest zgodnie z pkt 7.8.2.2. Podrecznika Zarzadzania
oraz dokumentem ILAC-G8:2019. Zasada podejmowania decyzji jest zgodna z wymaganiami obowigzujacych przepiséw prawa. W przypadku braku jednoznacznych wytycznych, jesli nie
uzgodniono inaczej, Laboratorium stosuje zasade podejmowania decyzji MIE uwzgledniajaca niepewnosci pomiaru/ metody, tzw. zasade prostej akceptacji/ prostego odrzucenia = wynik/
rezultat ponizej oraz wynik réwny wartosci parametrycznej s uznawane za zgodne, a wynik powyzej wartosci parametrycznej jest uznawany za niezgodny (ryzyko blednej akceptacji/
blednego odrzucenia wynosi do 50%).

Daty wykonywania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng EFO/1Q/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w calosci.

KONIEC RAPORTU
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