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L. GBAPOLSKA

GBA POLSKA Sp. z 0.0
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyniska 63, 03-289 Warszawa

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizvkochemia - sensorvka
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PILEKIE CENTRI
AKRECYTALI

A

BADAMIA

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/12/2025/261/FM/5

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACIT; 44-310 Radlin, ul. Wojciecha Korfantego 17
W/0/12/2025/261

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/ rownowaina do referencyjnej (wynik moina wykorzystaé  do
" oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania:

Wody na plywalni

Informacje dodatkowe:
- niecki basenowe, woda slodka:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:

- niecki basenowe, woda slona:

Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCl:
750 mV gdy 6,5<pH <73, 770 mV gdy 7.3 <pH = 7,6
720 mV gdy 6,5 <pH <73, 750 mV gdy 7.3 <pH = 7,6
700 mV gdy 6,5<pH<73; 720 mV gdy 7,3 <pH =78

Punkt pobrania:

Jacuzzi

Data*: 11 maja 2026

Adres pobrania:

Miejsce pobrania:
Urzgdzenie aerozolujgee:
Rodzaj wody:

Godzina pobrania:

Temp. prébki pobranej [°C]:

44-310 Radlin, ul. Wojciecha Korfantego 17
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

Zainstalowane

stodka

08:10:00

35,6

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007

Pobierajacy:

Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2231

Transportprobek:  GBA POLSKA Sp. z0.0.
Numer probki: 16612/05/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  11-05-2026 Data zakonczenia badan: 21-05-2026
Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
M | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN- | 0 jtk/1 00ml; Rozp.MZ i] ZGODNE
EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- | (D=.17.2015.2016)
04
Metoda filtracji membranowej
M | Liczba Pseundomonas aeruginosa jik/100ml | AE | PN-EN IS0 16266:2009 0 jtk/100ml; Rozp. MZ 0 ZGODNE
Metoda filtracji membranowej (Dz.U.2015.2016)
M | Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 = 100 jtk/ml; Rozp MZ nie wykryto SPEENIA
36£2°C Metoda plytkowa, posiew wglebny | (Dz.U.2015.2016)
M | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | AE | PN-ENISO 11731:2017-08; PN-EN | 0 jtk/1 00ml; Rozp.MZ nie wykryto SPELNIA
IS0 11731:201 7-08/Ap1:2019-12 - | (Dz.1J.2015.2016)
Matryca A: proc.5 (podloie A -
BCYE) i proc.7 (podloze C - GVPC)
Metoda filtracji membranowej
M | Mgtnosé NTU A | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 < 0,50 NTU; Rogp. MZ 0.40 0,06 ZGODNE
Metoda nefelometryczna (Dz.U.2015.2016)
M | Indeks nadmanganianowy mg/l1 02 A | PN-ENISO 8467:2001 < 4,0 mg/l 02; Rozp.MZ 2.6 03 ZGODNE
(chemiczne zapotrzebowanie tlenn - Metoda miareczkowa (Dz.U.2015.2016)
ChZT-Mn) / utlenialnosé
PS | Chlor wolny mg/l A | PB-25P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,70 mg/l do 1,00 mg/l; Rozp MZ 0,98 0,20 ZGODNE
Metoda spektrofotometryczna (Dz.U.2015.2016)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
Chlor zwigzany (stgZenie chloramin) mg/l A [ PB-25/P wyd. 7 = dnia 10.01.2022 od 0,00 mg/l do 0,30 mg/l; Rozp MZ 0,18 0,04 ZGODNE
Metoda spektrofotometryczna (Dz.U.2015.2016)
Potencjal utleniajaco-redulujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01 2022 | Patrz powyiej "Informacje 850 63 -
(redoks) - Obliczenie (Eh) Metoda potencjometryczna dodatkowe"; Rozp. MZ
(Dz.17.2015.2016)
PS | Potencjal utleniajaco-redulujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01 2022 | Patrz powyiej "Informacje 653 65 -
(redoks) - Pomiar elekiroda Ag/AgCl Metoda potencjometryczna dodatkowe"; Rozp. MZ
w3 SMEKCL (Dz.17.2015.2016)
PS | pH (in-situ) - A | PN-EN IS0 10523:2012 od 6.5 - do 7.6 -; Rozp.MZ 7.2 02 ZGODNE
Metoda potencjometryczna (Dz.U.2015.2016)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pol

przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badz dostarczana osobiscie przez Klienta).
J-m. - jednostka miary
U - niepewnosc rozszerzona pomiarn przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolezy nniku rozszerzenin k=2, nie uwzglednina niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach.
Niepewnoic podaje sie w symacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wy2sze niz zakresy pomiarowe metod sa przedstawiane jako odpowiednio .= wartosc dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub > wartos¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”™. Wartodci te

ia (gdy probka pobi jestw

lacznie przez pracownika GBA POLSKA) b odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta

stanowia informacje o reznltatach badan. Jesli wraz z k przedstawionymi reznltatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.
S/0I - stwierdzenie zgodnosm / opinia i interpretacja, gdzie:

5 —stwi

3

Z Wyt iami lub specyfikacjami odnoszace sie do wynikow dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodnosc, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnodci.

Uzgodniona z Klientem zasada podejmcwama decyzji i ryzyko z nia zwnzane oraz identyfikacja, krore specyfikacje, normy lub ich czesci sa spelnione, a ktore nie, podane sa w uwagach. W przypadku uzyskania

ow z badan, stwierd

dla reznltatow spel

ch wymagania

w Kor

ie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinil i interpretacji.

Ol — opinia i interpretacja Labcramrlum w odniesienn do uzyskanych \\rymkmv;akosmmvychn'rezultatmv z badan, gdzie SPELNIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespelnienie wymagan.
h lub od

Wyniki od 1 sie wyla do bad

Lami

w Spra

h probek (p

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moZe byc powielane inaczej, jak tylko w calodci.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice, PS - Pomiar In-Situ
UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elekt

potwierdzone za zgodnosc z oryginalem, sa kopiami.

j z rozszerzeniem * pdf, 1

ch — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdani ).

informacje wyroznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobrania i reprezentatywnosé probek przekazanych przez Klienta do badan.

lewalifilk m podpi

n elekronicznym. W zwiazku z tvm wszystkie wydruki, o ile nie sa

Uwagi:

Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisana w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blednej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Matrveca A: Procedura 5 (Podloze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC).
Granica wykrywalnosci: 1jtk/100ml

Ogolna liczba mikroorganizméw w 3642°C — czas inkubacji 44+4h, zastosowane podioze Agar z ekstraktem drozdzowym, posiew wglebny

Temperatura podana w sprawozdaniu odpowiada rzeczywistej temperaturze pomiaru pH

Sporzadzono dnia:

22-05-2026

Autoryzowal wynik:

Pracownik GBA POLSKA nr: 2120
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656
Pracownik GBA POLSKA nr: 2844
Pracownik GBA POLSKA nr: 2861

Specjalista ds. Srodowiska

Pracownik GBA POLSKA nr:

Autoryzowal Sprawozdanie:

2855

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Oryginal pdf: Zleceniodawea, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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